Zatgcznik nr 5

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia:

ustugi przegladdw technicznych i czynnosdci konserwacyjnych w zakresie instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji oraz elementéw wentylacji pozarowej i oddymiajacej.

1.

Ogdlne zasady prac eksploatacyjnych i kontroli okresowych niektérych instalacii:

1)

2)

Centrale wentylacyine — czestotliwos¢ przegladdw 1 konserwacji — co najmniej 2
przeglady w roku.
Centrale wentylacyjne przeznaczone sy do pracy ciaglej. Oznacza to, iz dla
podtrzymania bezawaryjnej pracy istnieje konieczno$é zapewnienia okresowych
przegladéw zespoféw central. Gtéwne elementy podlegajace przeglagdom
i konserwacji:

A. Przepustnice wieloptaszczowe,
Filtry,
Nagrzewnice powietrza,
Zespoty wentylatorowe,
Sekwencja odzysku ciepta,
Ttumiki akustyczne,

G. Automatyka sterujaca,
{Sterowanie parametrami urzgdzen i ich kontrola odbywa sie z poziomu panelu
kontrolnego zlokalizowanego przy szafie zasilajgco-sterujacej urzadzenia oraz BMS)

Tmonow

Zestawienie gtéwnych prac podczas przegladéw okresowych instalacji wentylacji
mechanicznej:

Centrale wentylacyjne:

1 Czyszezenie | dezynfekcja komdr roboczych

2 Czyszczenie i dezynfekcja wymiennikdw ciepta
3 Konserwacja zespotdw wentylatorowych

4 Wymiana filtréw powietrza

5 Sprawdzenie szczelnosci ukladdw nagrzewnic
6 Pomiar temperatury nawiewu

7 Pobdr pradu przez wentylatory

8 Konserwacja stykéw elektrycznych

9 Kontrola dziatania elementdw automatyki
Wentylatory dachowe

Wentylatory wymagajg okresowej, co najmniej raz do roku obstugi polegajacej na
sprawdzeniu stanu ogélnego oraz oczyszczeniu wirnika.

Zestawienie giownych prac podczas przegladdw okresowych instalacji wentylacji
mechanicznej:

Centrale wentylacyjne:

1 Czyszczenie wirnika

2 Sprawdzenie stanu fozysk i wywazenia

3 Konserwacja potgczen elektrycznych

4 Sprawdzenie stanu obudowy i zabezpieczenia urzadzenia przed czynnikami
atmosferycznymi




3)

4)

5)

5 Kontrola pracy wentylatora na wypadek wystepowania nienaturalnych
wibracji i dZwiekow

Klapy przeciwpozarowe— czestotliwose przegladdw i konserwacji — co najmnigj
1 przeglad w roku.

Wedle Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektdw budowlanych i terendw, klapy jako urzadzenia ochrony przeciwpozarowaej
powinny by¢ poddawane ckresowej kontroli co najmniej 1 raz w roku.

Zestawienie giéwnych prac podczas przegladéw okresowych:

Klapy p.poz., zawory p.poz.:

1 Sprawdzenie poprawnosci dziatania klapy w stanie alarmu 1 po jego zaniku
2 W razie potrzeby konserwacja mechanizmow

3 Kontrola stanu otwarcia klap w trybie normalnego uzytkowania

Sterowanie klapami przeciwpoZarowymi odbywa sie za pomoca sygnatu instalacji
SAP. Kontrola potozenia klapy otwarta/zamknieta.

Klimatyzatory— czestotliwosé przegladdw i konserwacji — co najmnigj 2 przeglady
w roku.

Gléwnag czynnoscia przy eksploatacji jest czyszczenie filtrow znajdujacych sie
w jednostce wewnetrznej oraz odkazanie parownika. W zakresie jednostek
zewngtrznych jest utrzymania w czystosci powierzchni skraplacza.

Zestawienie gtownych prac podczas przegladdw okresowych instalacji klimatyzacii:
Klimatyzatory:

1 Czyszczenie skraplaczy

2 Czyszczenie wentylatorow

3 Czyszczenie filtrow jednostek wewnetrznych

4 Pomiar ci$nienia czynnika

5 Pomiar poboru pradu przez sprezarki

6 Pomiar poboru pradu przez wentylatory

7 Sprawdzenie szczelnodci uktaddw chtodniczych

8 Kontrola automatyki sterujacej i zabezpieczen

9 Czyszczenie i dezynfekcja jednostek wewnetrznych

Agregaty wody lodowej — czestotliwosé przegladdw i konserwacji — co najmnie] 2

przeglady w roku.
Okresowe kontrole polegaja na wymianie materiatéw eksploatacyjnych.

Zestawienie gtéwnych prac podczas przegladéw okresowych agregatow:

Agregaty chtodnicze:

Kontrola temperatury czynnika na wyjsciu i wejsciu agregatu

Kontrola przeptywu czynnika chlodniczego w rurociggu

Sprawdzi¢ czy cisnienie w instalacji (czynnika) jest wiasciwe

Sprawdzi¢ szczelnosé potaczen rurociggdw w zakresie urzadzenia

QOczyscid filtry i osadniki

Sprawdzié stan izolacji cieplnych

Nloln | s |lw|oie

Przeprowadzi¢ przeglady okresowe urzadzen typu pompy, chillery, zbiorniki




| 8 | Kontrola automatyki sterujgcej i zabezpieczen

6) Wentylatory rewersyjne— czgstotliwo$¢ przegladow i konserwacji — co 6 miesiecy.

Ze wzgledu na prace wentylatoréw w funkcji oddymiania, wymagaja one okresowej,

raz na pot roku obstugi.

Zestawienie gtdwnych prac podczas przeglgdéw okresowych agregatéw:

Wentylatory oddymiajace:

Czyszczenie wirnika

Sprawdzenie stanu fozysk i smarowanie

Konserwacja potaczen elektrycznych

Sprawdzenie mocowania i potaczen
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Kontrola i czyszczenie przestrzeni na ssaniu i wyrzucie wentylatora

7) Urzadzenia do napowietrzania klatek schodowych — czestotliwos$é przegladow i

konserwacji — co 6 miesiecy.

Do czynnosci kontrolnych nalezy:
¢ [Kontrola wzrokowa,
¢ W przypadku zabrudzenia elementéw mechanicznych, ich wyczyszczenie,

s Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu klapowego.

Tabelaryczne zestawienie zainstalowanych elementdéw w Qperze na Zamku w Szczecinie.

Czestotliwosé

Miejsce

.p. N t
Lp azwa, Typ Producen przegladdéw whudowania
Juwent
Centrale wentylacyjne typu s S We. projektu
C lad

1 CSK, CSN Szymanskl,l o najmniej 2 przeglady wentylaci
Nowakowski, w roku . )
- . mechaniczne]

Janik Sp. j.

, . Weg. projektu

5 Wentylatory dachowe typu Systemair Co najmniej 1 przeglad wentvlacii
DVS, TFSR S.A. w roku entyladi
mechanicznej
3 Wentylatory dachowe SALDA CENTRUM Co najmniej 1 przeglad Wﬁéstroljae;?u
VSA 2501 VSA 355 KLIMA S.A. w roku y. ! .
mechanicznej

— 1 oo

4 Klapy przeciwpozarowe typu SMAY Sp. z Mmlrrglfumz g{;i‘?g';ld W Wﬁestmljek,m
KWP, KTM, KTS 0.0. + 280dNiS yasl
rozporzadzeniem mechaniczne]
Instalacja wentylacji CKW_ Co najmniej 1 przeglad We. pmJEk.J.Eu

5 . - .. Instalacje Sp. wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji w roku . .
2 0.0. mechanicznej
5 Agregat wody lodowej typu Trane Polska | Co najmniej 2 przeglady Wﬁés,zo;::?u
CGAMO35 SE Sp. 20.0. w roku yad
mechanicznej
6 Wentylatory rewersyjne typu SMAY Sp. z Co 6 miesiec W\sémol]:ck.}m
SANMO4 (2 szt.) 0.0. &y vadh
_ mechaniczne]
Urzadzenia do utrzymania N Wg. projektu

. C lad
7 nadcisnienia w szybach klatek SMt\)YOSp z ° najm\r;lfg)iuprzeg A wentylacji

schodowych typu ISWAY-FC (6

mechanicznej




kpl.)
o Wg. projektu
2

8 Klimatyzatory DAIKINLG | C° Maimnie] 2 przeglady wentylagji
w roku . .
mechanicznej
9 Nawilzacze powietrza WALTER C\: :c?IJ(Tngni'Fr)r:ﬁeg'l ald W\fésiof:kfu
Nordmann 54 MEIER J J y, ol .
przeglgd w roku mechanicznej
. Wg. projektu

dy lod :

10 Agregat wody lodowe Aermac S.p.A Co 6 miesigcy wentylacji
Aermac . .
mechanicznej
L . Wg. projektu

11 Czerpnie i wyrzutnie dachowe Smay Sp.z Co 6 miesiec tvlacii
SMAY 0.0. &y wentyadi -
mechanicznej

Soler & Palau .

1 Wentylator kanatowy VENT- | Sistemas de Co 6 mies] We. p:oljek."cu
315 Lk ventilacion lesiecy wehn y.aql .
S.LU mechanicznej
L We. projektu

13 Wentylator_oddymmjacy BIMAX Co 6 miesiecy wentylac]i
osiowy . .
mechaniczne]
. We. projektu

14 Wentylator. oddymiajacy TROMAX Co 6 miesiecy wentylacji
osiowy . .
mechanicznej

Agregaty Wody Lodowej - Zasilajgce chtodnice Central Klimatyzacyjnych

Srzydto Potudniowe - DACH

1. Agregat AERMEC NRB100O

Srzydte Zachodnie - DACH

2. Agregat Trane CGAMO35

Lokalizacja urzadzen systemu Wentylacji , Klimatyzacji oraz Automatyki na obiekcie

Centrale Wentylacyjno/ Klimatyzacyjne z armaturg regulacyjng i pomiarowa

Obstugiwany obszar przez Centrale — Sala Widowiskowa

Skrzydto Potudniowe - Wentylatorownia -1

1. NW1 - Galria Poludniowa




2. NW2 - Scena oraz Orkiestron
3. NW3 - Hol i Kemunikacja
4, NW4 - Sala Kameralna

Skrzydio Potudniowe - Wentylatorownia nad sala Baletowa

NW 5 - Sala Widowiskowa

e Obstugiwany obszar - Skrzydto Zachednie

Skrzydto Zachodnie - DACH

6, NW11 - Biura parter

7. NW 15 - Gardercby | pietro

8. NW16 - Sala préb, klub

S. NW17 - Biura, serwer li pietro

11. NW22 - Sala préb orkiestry |l pietro

12. NW?24 - Pracownie, magazyny, pralnia Itl pietro

o  QObstugiwany obszar - Skrzydto Potudnie

Skrzydio Potudniowe - DACH

13. NWS - Garderoby - damska i meska

14. NW?26 - Sala préb chéru IV pietro

15. NW27 - Sala prob baletu IV pietro

16. NW30 - Pracownie, magazyny Il, IV p.

17. NW31 - Rekwizytornia, masazysci, galeria Il p.
Skrzydto Potudniowe - Wentylatorownia -1

18. N1W1 - Magazyn dekoracji - piwnica

Klimatyzatory

Jednostki Zewnetrzne — Agregaty Skraplajace




Skrzydio Potudniowe - DACH

1. DAIKIN jedn. zewn. RZQG125L8Y1B + jedn. wew.

2. DAIKIN jedn. zewn. RZOG100L8Y1B + jedn. wew.

3 DAIKIN jedn. zewn. RZQG100L8Y1B + jedn. wew.
Skrzydfo Zachodnie - DACH

4, DAIKIN jedn, zewn. RXYSQ5P8Y1B / VRV 3 + jedn. wew.

5. DAIKIN jedn. zewn. RZQG125L8Y1B + jedn. wew.

6. DAIKIN jedn. zewn. RZQG125L8Y1B + jedn. wew.

7. DAIKIN jedn. zewn. RXS50L2V1B + jedn. wew.

8. DAIKIN jedn. zewn. RXS50L2V1B + jedn. wew.

9, DAIKIN jedn. zewn. RXS35L2V1B + jedn. wew.
Balkonik VIP II pietro Skrzydto Potudniowe

10. LG jedn. zewn. DC12RK UE2 + jedn. wew.

V. Wentylatory Dachowe

Skrzydio Potudniowe - DACH

1 Wentylatory dachowy Wsé

2. Wentylatory dachowy Ws7

3. Wentylatory dachowy PPD

4, Wentylatory dachowy - pom. i mag. tapicera

5. Wentylatory dachowy - pracownia plastyczna
Skrzydio Zachodnie - DACH

6. Wentylatory dachowy Ws1

7. Wentylatory dachowy Ws2

8. Wentylatory dachowy Ws3

a. Wentylatory dachowy Ws4

10. Wentylatory dachowy Ws5

9. Wentylatory dachowy Ws32

10. Wentylatory dachowy WC IV p.




V. Centrale Nadci$nieniowe klatek schodowych iSway FC Smay

Centrale Nadcisnieniowe klatki schodowe iSway Smay
1 Centrala ISWAY FC - Skrzydio potudniowe -1
2. Centrala ISWAY FC - Skrzydto potudniowe dach
3. Centrala ISWAY FC - Skrzydio potudniowe dach
4, Centrala ISWAY FC - Skrzydio potudniowe dach
5. Centrala ISWAY FC - Skrzydio Zachodnie wentylatorownia +3
6. Centrala iISWAY FC - Skrzydio Zachodnie dach

VI.  Nawilzacze powietrza NORDMAN

Nawilzacze powietrza

1. Producent Nordmann sztuk 4
VII. Automatyka sterujgca system Wentylacja / Klimatyzacja
Rozdzielnica Automatyka Sterujaca systemem Wentylacji / Klimatyzacji

- _ Skrzydto potudniowe

JUWENT RW -1 | Sterownik PLC SIEMENS szt 4 + AKPiA { falowniki, przekainikf w)

JUWENT RW +4 | Sterownik PLC SIEMENS szt 1 + AKPiA { falowniki, przekaZniki ... )

CKW RW-II-P Sterownik PLC Saia Sabur + APiA ( falowniki, przekazniki ... )

CKW RW-II-D Sterownik PLC Saia Sabur + AKPiA { falowniki, przekazniki ... )

- : Skrzydto Zachodnie

CKW RW-III-D Sterownik PLC Saia Sabur + AKPiA { falowniki, przekazniki ... )




